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Die  Dimmung bzw. das DALI-Signal wird bei Joker- oder 
Batteriespannung unterbrochen.
The Dimming or DALI-Signal is interrupted at Joker- or battery voltage.

Hinweis:
Bei DALI-EVGs ist der System Failure Level auf den 
gewünschten Dimmwert einzustellen, damit die Leuchten 
bei Joker- oder Batteriespannung einschalten.
Note: 
At DALI-Ballasts the system failure level is set to the required 
dimming-level to switch on at Joker- or battery voltage.
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UN = 220V-240V~ 50/60Hz
UDC = 220V ±20%
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Die Leuchte kann optional über 
den, galvanisch getrennten 
230V-Schalteingang geschaltet werden.
The luminaire can be switched optionally  
with the 230V potential free input.
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